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INFORME ANUAL SOBRE LOS RESULTADOS DEL CONTROL EN G RIFO DEL
CONSUMIDOR

1. ZONA DE ABASTECIMIENTO

a) Municipio: CALACEITE
b) Localidad: CALACEITE
¢) Numero de redes: 1

d) Numero de habitantes: 993 (2022)

2. PUNTOS DE MUESTREO POR RED DE DISTRIBUCION

O O O O o o

o

O O O O

o

O O O O

AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-(WC AYTO)-GR
Direccion: Plaza Espafia 1

Afo de construccion/renovacion: 1.990

Materiales de la instalacién interior: Hierro, cobre
Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio

ACEITUNAS CALACEITE

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-(ACEITUNAS CALACEITE
SC)-GR

Direccién: Calle Mayor 21

Afo de construccién/renovacion: 1.995

Materiales de la instalacién interior: Cobre

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio

CENTRO DE SALUD

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-GRIFO CENTRO SALUD-
GR

Direccion: C/ Balsa 12

Afo de construccidn/renovacion: 1.990

Materiales de la instalacién interior: Cobre

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio
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RESTAURANTE FONDA ALCALA

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-FONDA ALCALA-GR
Direccion: Avenida Catalufia 57

Ao de construccion/renovacion: 2.011

Materiales de la instalacion interior: Cobre

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo barra

HOTEL LOS CAZADORES

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-HOTEL LOS
CAZADORES-GR

Direccion: Avenida Catalufia 106

Ao de construccion/renovacion: 1.980

Materiales de la instalacion interior: Cobre

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio

GASOLEOS LAS LAGUNAS

Infraestructura: GAA-CALACEITE-(WC)-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-GASOLEOS LAS
LAGUNAS-GR

Direccion: carretera nacional N-420, km. 419

Afo de construccion/renovacion: 1.980

Materiales de la instalacién interior: Cobre

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio

RESTAURANTE SITJAR

Infraestructura: GAA CALACEITE-GR-RESTAURANTE SITJAR
Punto de muestreo: GAA CALACEITE-PM-RESTAURANTE SITJAR
(WC CABALLEROS)-GR

Direccion: Plaza de Espafa 15

ARo de construccién/renovacion: 2.005

Materiales de la instalacién interior: PE

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo bafio



MATADERO MUNICIPAL

Infraestructura: GAA-CALACEITE-MATADERO-GR

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-MATADERO-GR
Direccion: Calle Matadero

Ao de construccion/renovacion: 2.003

Materiales de la instalacién interior: PE

O O O O O o

Ubicacion del punto de muestreo: Grifo zona faenado

3. RESULTADOS

a)
b)

c)
d)

e)

f)

9)

NuUmero controles efectuados: 6
NuUmero controles programados: 6
NUmero instalaciones muestreadas: 6

Instalaciones muestreadas:
- Ayuntamiento
- Gasobleos las Lagunas
- Centro Salud
- Hotel Sitjar
- Aceitunas Calaceite
- Fonda Alcala
Numero de muestras con incidencias: 0
Indicar fecha, parametro, valor obtenido:
- No aplica
Medidas correctoras adoptadas:
- No aplica



laboratorios
matarrana

ANEXO DE INFORMES DE RESULTADOS

Ana Belén Molinos Ferrer
Avda Hispanidad n® 31
44580 Valderrobres (Teruel)
info@labmatarranya.com
labmatarranya.com

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202201020

CODIGO ENSAYO: 02022

DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infragstructura: GAA-CALACEITE-AYUNTAMIENTO-GR
Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-AYUNTAMIENTO-GR (COD SINAC 306131)

TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR
FECHA ¥ HORA DE TOMA DE MUESTRA: 21-01-2022 11:30

FO 13-01-01
ED 14 (250122)

MUESTRA TOMADA POR: CLIENTE DO LABORATORIO
FECHA ¥ HORA DE ENTRADA AL LABORATORIO: 21-01-2022 12:00
FECHA INICIO - FIN DE ANALISIS: 21-01-2022 A 26-01-2022
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —
PARAMETRO METODO LM cuaNT RD 1402003  RESULTADO CERT UNIDADES
Escherichia coli PNT 12-10 (Recuents) — 0 UFC en 100 ml 1 UFCHD0mI
Bacterias coliformes PNT 12-10 (Recuento} — 0 UFC en 100 ml 1 UFCH00m
Amanio PNT 12-05 (Fotométrico) 0,05 mgl 0,50 mgll <0,05 mgil
Cloro libre PNT 12-09 (Fotométrico) 0.1 mg 1 mgil 0.11 + 0,003 mgil
Color PNT 12-03 (Comp patrén) 5 mg/l FiCo 15 mgil PYCo 5 mgil PCo
Conductividad PNT 12-06 (conductivimetro) 260 pSlem2 2500 pSicmz 805 + P pSiem2
i = -
Olor PNT 12-02 (1. de dilucidn) de dilucién de dilucién 1 indice dilucién
T.T Unidad=s ae Bo-05
pH PNT 12-08 (pH-metra) eH Unidades de pH a1 : D2 Unidades g2 pH
TSI C IaeE | 23 5 Indee -
Sabor PNT 12-02 (1. de dilucian) de dilucidn de dilucién 1 indice dilucién
Turbidez PNT 12-04 (Turbidimetro) 0,25 UNF 5UNF 0.26 : 0,05 UNF
Cobre PNT 12-07 (Fotométrica) 0,20 mgll 2 mgll <0,20 mgil
Croma® ICP-M5002-a 5.0 ppl 50 pgll <50 pgi
Niguel * ICP-MS/D02-a 1.0 pgt 20 pgil <10 pgll
Floma" ICP-M5002-a 1.0 pph 10 ppi <10 pg
Hierro PNT 12-08 (Fotométrico) 20 pgi 200 pgl <20 pg

Los parametros marcades con * han side analizades por laboratonios externos.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN -

18440217K
Fecha: 2022.01.26 18:31:09 +01'00°

Emitido de Valderrobres

a 26 de enero de 2022



Ana Belén Molinos Ferrer FO 13-01-01

Avda Hispanidad n® 31 ED 14 (250122)
° 44580 Valderrobres (Teruel)
laboratorios info@labmatarranya.com
matarrafa labmatarranya.com

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202204006 CODIGO ENSAYO: 088/22

DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infraestructura: GAA-CALACEITE-GASOLINERA-GR
Punto de muestreo: : GAA-PM-CALACEITE-GASOLINERA-GR (COD SINAC 306142 )
TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 20-04-2022 10:30

MUESTRA TOMADA POR: CLIENTE O LABORATORIO

FECHA Y HORA DE ENTRADA AL LABORATORIC: 20-04-2022 12:00

FECHA INICIO - FIN DE ANALISIS: 20-04-2022 A 26-04-2022

OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —

PARAMETRO METODO LIM CUANT RD 1402003 pEgULTADO CERT UNIDADES
Escherichia coli PNT 12-10 (Recuento) — 0 UFC en 100 ml 0 UFCH D0
Bacterias coliformes PNT 1210 {Recuento) — 0 UFC en 100 ml 0 UFCH 00
Amanio FNT 12-05 (Fotométrico) 0.05 mgi 0.50 mgi <006 mgil
Cloro libre PINT 12-08 (Fotométrico) 0.1 mgn 1 mgi 0.14 + | D004 mgil
Color PNT 12-03 {Comp patron) 5 mgil Pt'Co 15 mgll PtiCo 5 mgfl Pt'Ca
Conductvidad PNT 1206 |conductivimetra) 260 pSiem2 2500 pSiem2 408 + o pSlem2
Ta JS C iame a Ice .
Olor PNT 12402 (1. de dilugién) de dilucién de dilugion 1 indice dilucion
T Unidades e TE-0D
pH PNT 12-08 (pH-metro) pH Unidades da pH 83 + 02 Unidades de pH
Ta20C Indice | 28 25C Indice .
Sabor PINT 12402 (1. de dilucién) de dilucidn de dilucion 1 indice dilucidn
Turbidez PNT 12-04 (Turbidimetra) 0,25 UNF 5 UNF 0.72 + 0,14 UNF
Cobre PNT 12-07 (Fotométrico) 0,20 mgh 2 mgil <020 mgil
Crome’ ICP-MS002-a 5.0 pgl 50 pghl <50 pg
Miguel * ICP-MS002-a 1.0 pgl 20 pgll <10 pg
Ploma* ICP-MS/002-a 1.0 pgd 10 pghl <10 pgh
Hizma PNT 12-08 (Fotométrico) 20 pgh 200 pg! =30 pgd

Los parametros marcados con * han side analizados por laberaterios extenos.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN -
18440317K

Emitido en Valderrobres a 26 de abril de 2022



laboratorios
matarrana

Ana Belén Molinos Ferrer

Avda Hispanidad n? 31

44580 Valderrobres (Teruel)
info@labmatarranya.com

labmatarranya.com

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202207053
DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infraestructura: GAA CALACEITE-GR-RESTAURANTE SITJAR

CODIGO ENSAYQ: 257/22

Punto de muestreo: GAA CALACEITE-PM-RESTAURANTE SITJAR (WC CABALLEROS)-GR

COD SINAC: 229270

TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

FO 13-01-01
ED 14 (250122)

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR:
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 22-07-2022 10:30

MUESTRA TOMADA POR:

CLIENTE O

LABORATORIO

FECHA Y HORA DE ENTRADA AL LABORATORIO: 22-07-2022 11:30
FECHA INICIC - FIN DE ANALISIS: 22-07-2022 A 28-07-2022
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —

PARAMETRO METODO LM cuant  RD 102003 gesunTADOD CERT UNIDADES
Escherichia coli PNT 12-10 (Recuents) — 0 UFC en 100 mi 1 UFCHD0m
Bacterias coliformes FINT 12-10 (Recuento) - 0 UFC en 100 mi 1 UFCH00m
Amanio PNT 12-05 (Fotométrico) 0,05 mgl 0,50 mgh <005 mg
Clora libre PNT 12-09 {Fotométrico) 0.1 mg 1 mgll 0,18 0,008 mg
Calor PNT 12-03 {Comp patrén) 5 mgll Pt'Co 15 mg Pt'Co 5 mgfl Pt'Co
Conductividad FNT 1206 (conductivimetro) 250 pSicm2 2500 pSlem? 566 1 pSiem2
T3 J0C Indice | 38 250 Indice "
Olor PNT 12-02 (1. de dilucisn) de dilucién de dilucién 1 indica dilucién
T.T Unidades ge T5-05
pH PNT 12-08 {pH-metra} eH Unidades de pH 8,2 02 Unidades de pH
'IBJSEEHICE SEEE HIGE .
Sabor PNT 12-02 (1. de dilucian) de dilucién de dilucion 1 indice dilucién
Turbidez PNT 12-04 {Turbidimetro) 0,25 UNF 5 UNF 20,25 UNF
Cobre PNT 12-07 {Fotométrico) 0,20 mg! 2 mgll <0,20 mgl
Crome* ICP-MS002-a 5.0 pgh 50 pgll <50 gl
Miguel * ICP-MS002-a 1.0 pgh 20 pghl <10 gl
Flomo® ICP-MS/002-a 1.0 pgh 10 pgi <10 gl
Hiemo PINT 12-08 (Fotométrica) 20 pg! 200 pgl <20 gt

Los parametros marcados con * han side analizades por laboraterios externes.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER

ANA BELEN - 18440317K

Emitido de Valderrobres a 29 de julio de 2022




laboratorios
matarrafa

Ana Belén Molinas Ferrer
Avda Hispanidad n® 31
44580 Valderrobres (Teruel)

info@labmatarranya.com

labmatarra

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202209013

CODIGO ENSAYO: 421/22

nya.com

DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infraestructura: GAA-CALACEITE-FONDA ALCALA-GR
Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-FONDA ALCALA-GR

COD SINAC: 306139

TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

FO 13-01-01

ED 14 (250122)

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 13-08-2022 10:30
LABORATORIO
FECHA ¥ HORA DE ENTRADA AL LABORATORIO: 13-09-2022 12:30
FECHA INICIO - FIN DE ANALISIS: 13-09-2022 A 20-09-2022
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —

MUESTRA TOMADA POR:

CLIENTE OO

RD 1402003

PARAMETRO METODO LiM CuANT RESULTADO CERT UNIDADES
Escherichia coli PNT 12-10 (Recuente) - D UFC en 100 ml 1 UFC00m
Bacterias coliformes PNT 12-10 {Recuento) - 0 UFC en 100 ml i UFC00m
Amanio PNT 12-05 (Fotométrico) 0.05 mg 0.50 mg <005 mg
Cloro libre: PNT 12-09 (Fotométrico) 0.1 mgh 1 mgll 0,18 0,006 mgl
Coler PNT 12-D3 (Comp patron) 5 mg/l Pt'Co 15 mgll PtiCo 5 mgll Pt'Co
Conductividad PNT 1206 (conductivimetro) 250 pSiem2 2500 pSiem2 583 1 pSlem2
1aJ§Ciﬁm 335: ndice .
Olor PNT 12-02 (1. de dilucian) de dilucion de dilucion 1 indice dilucion
U.T Unidades de Eo-05
pH PNT 12-08 (pH-metro) BH Unidades de pH 82 0.2 Unidades de pH
1aJ§'C ﬁlﬂ :Hﬁt ndice .
Sabor PNT 12-02 (1. de dilucian) de dilucién de dilucién 1 indice dilucién
Turbidez PNT 12-04 {Turbidimetro) 0.25 UNF 5 UNF <025 UNF
Cobre PNT 12-07 (Fotométrico) 0,20 mg 2 mgll <020 mg
Crome" ICP-MS/002-a 5.0 pgh 50 pgl <50 pgi
Nigque! * ICP-MS/002-a 1.0 pgh 20 pgl <10 pgi
Plomo® ICP-MS/002-a 1.0 pgh 10 pgh <10 pgi
Hiemo PNT 12-08 (Fotométrico) 20 pg 200 pgt =20 pgh

Los parametros marcados con * han side analizades por laboratorios externos.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN -

18440317K

Emitido de Valderrobres a 21 de septiembre de 2022



laboratorios
matarrana

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202211019
DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infraestructura: GAA-CALACEITE-CENTRO DE SALUD-GR

CODIGO ENSAYQ: 501/22

Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-CENTRO DE SALUD-GR

COD SINAC: 306137

TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

Ana Belén Molinos Ferrer
Avda Hispanidad n° 31
44580 Valderrobres (Teruel)
info@labmatarranya.com

labmatarranya.com

FO 13-01-01
ED 14 (250122)

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR

FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRAZ 15-11-2022 12:00
LABORATORIO

MUESTRA TOMADA POR:

CLIENTE O

FECHA ¥ HORA DE ENTRADA AL LABORATORIO: 15-11-2022 13:00
FECHA INICIO - FIN DE ANALISIS: 15-11-2022 A 23-11-2022
OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —
FARAMETRO METODO LiM CuANT RO 1402002 RESULTADO CERT UNIDADES
Escherichia coli PNT 1210 (Recuento) — 0 UFC en 100 mi 1 UFCH00m
Bacterias coliformes PNT 12-10 {Recuento) — 0 UFC en 100 ml 1 UFC/00m
Amonio PNT 12-05 (Fotométrico) 0.05 mgll 0.50 mgll <005 mgi
Cloro libre PNT 12-08 (Fotométrics) 0.1 mgl 1 mgll D42 0,016 mgil
Color PNT 12-03 {Comp patron) 5 mgll PtiCo 15 mgll PtiCo 5 mgll PtiCo
Conductividad PNT 1206 (conductivimetro) 250 pSiem2 2500 pSlem2 538 0 pSiem2
Tala'u Iﬁm EEEC EICE R
Olar PNT 12-02 (1. de dilugién) de dilucién de dilucidn 1 indice diluzisn
T.T Unidades o Eo-05
pH PNT 12-08 (pH-metro) pH Unidades de pH a1 0.2 Unidades de pH
Tala'u Iﬁm EEEC EICE R
Sabor PNT 12-02 (1. de dilugién) de dilucién de dilucidn 1 indice diluzisn
Turbidez PNT 1204 (Turbidimetro) 0,25 UNF 5 UNF 417 0,62 UNF
Cobre PMT 1207 {Fotométrica) 0,20 mgll 2 mgll <020 mgil
Crome" ICP-MS/002-a 5.0 pg 50 pgll <50 pgll
Migue! * ICP-MS/002-a 1.0 pgt 20 pghl 1.2 017 pg
Plome* ICP-MS/002-a 1.0 pgt 10 pghl <10 pg
Hierro PNT 12-08 |Fotométrics) 20 pgi 200 pgh <20 pgh
Los parametros marcades con * han side analizados por laboraterios externos.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2022.11.23 09:52:36 +01'00

Emitido de Valderrobres a 23 de noviembre de 2022




Ana Belén Molinos Ferrer FO 13-01-01

Avda Hispanidad n® 31 ED 14 (250122)
® 44580 Valderrobres (Teruel)
laboratorios info@labmatarranya.com
matarrana labmatarranya.com

INFORME DE RESULTADOS CALIDAD DEL AGUA

CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE CALACEITE

CODIGO MUESTRA: 202212002 CODIGO ENSAYQ: 520022

DENOMINACION DE LA MUESTRA: Infraestructura: GAA-CALACEITE-ACEITUNAS CALACEITE-GR
Punto de muestreo: GAA-PM-CALACEITE-ACEITUNAS CALACEITE-GR

COD SINAC: 306134

TIPO DE MUESTRA: AGUA DE CONSUMO HUMANO

TIPO DE ENSAYO: ANALISIS DE LA CALIDAD DEL AGUA. CONTROL EN EL GRIFO DEL CONSUMIDOR
FECHA Y HORA DE TOMA DE MUESTRA: 07-12-2022 10:30

MUESTRA TOMADA POR: CLIENTE O LABORATORIO

FECHA Y HORA DE ENTRADA AL LABORATORIO: 07-12-2022 11:30

FECHA INICIO - FIN DE ANALISIS: 07-12-2022 A 12-12-2022

OTROS DATOS - DATOS APORTADOS POR EL CLIENTE: —

RESULTADD
Escherichia coli PMT 12-10 |(Recuento) - 0 UFC en 100 ml 1] UFC/100ml
Bacterias coliformes PNT 12-10 (Recuento) — DUFCen 100 ml 0 UFC/100mi
Amanio PNT 12-05 (Fotométrico) 0,05 mgll 0,50 mgll =008 mgll
Claro libre PNT 12-00 (Fotométrics) 0.1mgl 1 mgfl 0,12 + 0,004 mgil
Color PNT 12-03 {Comp patron) 5 mgfl Pt'Co 15 mgl PtiCo 5 mgll Pt'Co
Conductividad PNT 12-06 {conductivimetro) 250 pSicm2 2500 pSlem2 556 + 11 uSicm2
T3 250 Indics | 338250 Indice N
Clor PNT 12-02 (1. de dilucidn) de dilucidn de dilscidn 1 Indice dilucisn
T Unidadss ge To-05
pH PNT 12-08 (pH-metra) eH Unidades de pH 8.0 3 0.2 Unidades de pH
T2 200 Indice | 38 250 Indice i
Sabor PMT 12-02 (1. de dilucidn) de dilucidn de dilucién 1 Indice dilucién
Turbidez PNT 12-04 (Turbidimetro) 0,25 UNF 5 UNF 0.25 t 0.05 UNF
Cobre PNT 12-07 (Fotométrico) 0,20 mgll 2 mgll <020 mgll
Cromg" ICP-MS/002-a 5.0 pgt 50 pgll <50 pgl
Miguel * ICP-M3002-a 1,0 pgh 20 pgl <1,0 pgl
Plomo" ICP-M3002-a 1.0 pgh 10 pgl <1.0 pgi
Hiermo PNT 12-08 (Fotometrico) 20 pgd 200 pgh <20 pgd
Los parametros marcados con * han sido analizados por laboratorios externcs.

Calificacion de la muestra: APTA PARA EL CONSUMO

Firmado digitalmente por MOLINOS FERRER ANA BELEN - 18440317K
Fecha: 2022.12.12 16:12:52 +01"00°

Emitido de Valderrobres a 12 de diciembre de 2022



4. DIFUSION

El presente Informe Anual sobre los resultados del control en grifo del consumidor
realizado por el Ayuntamiento como 6rgano responsable encargado de la gestion del
abastecimiento del agua de consumo, sera difundido a la poblaciébn mediante su
insercion en el Tablén de Edictos del Ayuntamiento de Calaceite y por publicacion en

la pagina web www.calaceite.deteruel.es, que el Ayuntamiento posee.
Por ultimo y objeto de dar cumplimiento al Programa de Vigilancia sanitaria del agua

de consumo humano de la Comunidad Auténoma de Aragodn, el ayuntamiento dara
traslado de una copia de dicho Informe a la Subdireccién Provincial de Salud Publica.

En Calaceite, a 8 de febrerero de 2023.



